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ALLEGATO ARCH15
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canalizzazione esistente

da verificare

PVC - DN 15 cm  >  2 %

PVC - DN 12.5 cm  >  0.5 %

PVC - DN 12.5 cm
  <  0.5 %

PVC - DN 12.5 cm
  <  0.5 %

PVC - DN 12.5 cm  <  0.5 %

PVC - DN 12.5 cm  <  0.5 %
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PVC - DN 12.5 cm  >  0.5 %

troppopieno drenaggio

PVC - DN 15 cm  >  2 %

p. perdente
DN 100/60 cm
h.
q.c.
q.e. -4.05

-1.25
3.80

q.u. -1.45
q.f. -5.05

p. ispezione
DN 60 cm
h.
q.c.
q.e. -1.40

-0.74
0.70

q.u. -1.44

p. ispezione
DN 60 cm
h.
q.c.
q.e. -1.90

-0.74
1.20

q.u. -1.94

ACQUE CHIARE

ACQUE LURIDE

ACQUE DI DRENAGGIO
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PVC - DN
 15 cm

  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %
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PVC - DN 15 cm  >  1 %

PVC - DN 15 cm  >  1 %

PVC - DN 15 cm  >  1 %

PVC - DN 15 cm  >  1 %

PVC - DN 15 cm
  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %

PVC - DN 15 cm  <  1 %

troppopieno drenaggio
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e3.

p. ispezione
DN 80/60 cm
h.
q.c.
q.e1. -1.63

-1.25
0.85

q.e2. -1.70
q.e3. -2.05
q.u. -2.10

Piano Interrato

Piano Terra
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