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FORO Ø110 PER INSUF-

-FLAGGIO COMBUSTIBILE

SILO, CON GIUNTO STORZ

110 FE <FORN. SCHMID>

FORO Ø110 PER

SCARICO ARIA CON

GIUNTO STORZ 110 BK

<FORN. SCHMID>
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BOLLITORE  2

2000 l - H 249 cm

Collegamenti
Pex Piano Primo

Tubazioni Pex
Posate Sottosoffitto

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Collegamento al
Vespaio in AC Inox
Tubazioni Nuove

Nuova colonna
AF+Ac+Circ
2° Piano

Tubazioni Pex
Posate Sottosoffitto

Tubazioni Pex Posate
Sottosoffitto
Aliment. Piano Primo

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Nuove Tubazioni
in AC Inox

Nuova colonna
AF+AC+ Circ
Dal Vespaio

Alimentazione
Dal Vespaio

Alimentazione
Dal Vespaio
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PIANO LIVELLO TERRA BLOCCO 1 + 2 - PIANO PER APPALTO
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VENTILAZIONE

102 BL 1-2Scala :          1:100

Controllato :  Costantino Tenore
Correzioni :

-
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-

19-577/

-
Disegnato :   Simone Piffero

Data :           6 Dicembre 2019

PIANO LIV. TERRA
PIANO PER APPALTO

Ø80

Ø80

Ø80Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Ø80
Ø80

Ø80 Ø80 Ø80

Ø80

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro

Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Ø16

Nuova colonna
AF+AC+ Circ
Dal Vespaio

Ø80Ø80Ø80

Ø125

Collettore 2 P. Seminterrato
Collettore sanitario posato
sottosoffitto con:
- 9 partenze A.fredda
- 6 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Tubazioni Pex
Posate Sottosoffitto

Collettore 1 P. Seminterrato
Collettore sanitario posato
sottosoffitto con:
- 8 partenze A.fredda
- 7 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

 S1

 S2

 S1

Collettore P. Seminterrato
Collettore sanitario posato
sottosoffitto per
P. Seminterrato con:
- 4 partenze A.fredda
- 4 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Collettore P. Seminterrato
Collettore sanitario posato
sottosoffitto per
P. Terreno  con:
- 4 partenze A.fredda
- 3 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Collettore 2 P. Terreno
Collettore sanitario posato
sottosoffitto Seminterrato:
- 8 partenze A.fredda
- 6 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua calda sanitaria Circolazione

Tubazione andata impianto riscaldamento
Tubazione ritorno impianto riscaldamento
Tubazione acqua giardino (alta pressione)
Tubazione di scarico acque Luride in PE e SILENT
Tubazione di scarico acque Chiare PE

Radiatori tipo Zhender UNO/DUO/PIASTRA
Valvola termostatica

Tubazione acqua calda sanitaria

LEGGENDA TUBAZIONI

Tubazione Aspirazione servizi in SPIRO

Allacciamento Pex acqua Calda
Allacciamento Pex acqua Fredda

Tubo Aria Fresca  - Spiro- Isolato
Tubo Aria Espulsione  - Spiro- Isolato
Muro in cartongesso di tamponatura
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