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ZOCCOLO UTA CUCINA
DIM.842x186XH15 cm - SU TAPPETO TIPO

"PROGUM" SP. 10 mm -

ZOCCOLO UTA MENSA
DIM.842x186XH15 cm - SU TAPPETO TIPO

"PROGUM" SP. 10 mm -

CONDENSATORE IMP.
FRIGORIFERO "POSITIVO"

DIM.112x63xH75.5 cm

FORO ESISTENTE

FORO ESISTENTE

FORO ESISTENTE

FORO ESISTENTE

FORO 120x40 cm

FORO 120x40 cm

FORO 140x50 cm

FORO 140x50 cm

FORO 140x50 cm

CONDENSATORE IMP.
FRIGORIFERO "NEGATIVO"

DIM.112x63xH75.5 cm

FORO 125x30 cm

VEDERE SEZIONE DI DETTAGLIO CONVERSA PER
TUBAZIONI REFRIGERAZIONE E BATTERIA CALDA

UTA

UTA CUCINA
IMM. 4750 mc/h
ASP. 5000 mc/h

DIM. 812x156xH148 cm

VANO COLLEGAMENTI
IDRAULICI

VANO COLLEGAMENTI
IDRAULICI

120x30
4700mc/h

120x30
4700mc/h

120x30
4700mc/h

100x20
2500mc/h

100x20
2500mc/h

100x40
5000mc/h

100x40
5000mc/h

70x70
5000mc/h

70x70
5000mc/h

64x104
4700mc/h

ESPULSIONE
ARIA PISCINA
50x20 - V2200

ESPULSIONE ARIA
SPOGLIATOI PISCINA

55x20 - V2500

120x30
5000mc/h

30x120
4700mc/h

120x30
5000mc/h

70x70
5000mc/h

70x70
5000mc/h

30x120
4700mc/h

64x104
5000mc/h

64x104
4700mc/h

64x104
5000mc/h

UTA MENSA
IMM. 5000 mc/h
ASP. 4750 mc/h

DIM. 812x156xH148 cm

2
4

5

770

5
5

0

550

UNITÀ ESTERNA MOTOCONDENSANTE LG
(RISCALDAMENTO / RAFFREDD.) DIM.

77x24.5x54H cm

ø42

ø42

ø42 +20 a

+20 a

+20 a

QUOTA TUBAZIONE (ES: + 20 a [cm]): ALTEZZA DALL'ASSE DELLA TUBAZIONE
RISPETTO AL PIANO DELLA COPERTURA

NB: VERIFICARE CHE TALE PIANO SIA A LIVELLO PER GARANTIRE IL CORRETTO
SFIATO E SCARICO DELLE CONDOTTE

MACCHINE SU TAPPETO TIPO
"PROGUM" SP. 10 mm -

VENT.
ø90

VENT.
ø90

Unita Esterna

Motocondensante

Bluebox
EPSILON ECHOS LE26

Bluebox
1. EPSILON ECHOS LE26

Unita Esterna

Motocondensante

Bluebox
EPSILON ECHOS LE30

Bluebox
1. EPSILON ECHOS LE30

331

CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE CPS   -   6516 GERRA PIANO E4127

PIANO LIVELLO TTTO BLOCCO 3 - PIANO PER APPALTO

Progettazione e Tecnologie
Impianti Idrotermoclimatici
Dipl. Federale Ing. OTIA / REG B

PIANO LIV. TETTO
PIANO POSIZIONAMENTO

MOTOCONDENSANTI

Scala :          1:50

Controllato :  Costantino Tenore
Correzioni :

-

SANITARIORISCALDAMENTO RISPARMIO

PROTEC

www.PRO-TEC.ch
home@pro-tec.ch
Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA

Progettazione e Tecnologie
Impianti Idrotermoclimatici
Dipl. Federale Ing. OTIA / REG B

Correzioni :

-

SANITARIORISCALDAMENTO

19-577/

RISPARMIO

-
PROTEC

www.PRO-TEC.ch
home@pro-tec.ch
Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA

VENTILAZIONE
 © Copyright 2015  SECONDO NORMA   " PRINCIPI CONCERNENTI I DIRITTI D' AUTORE "

PROTEC
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Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA
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SA
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Disegnato :   Simone Piffero

Data :            24 Settembre 2019
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