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AREA LAVAPIATTI

Sup.: 14.43 mq

H totale 296 cm

Pav.: resina epossidica

Riv.: intonaco H 296
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Controsoffitto in pannelli tipo HUNTERDOUGLAS

DELTAGRID dim. 1200 x 600 mm

Controsoffitto in pannelli tipo HUNTERDOUGLAS

DELTAGRID dim. 1200 x 600 mm
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CAROTAGGIO∅ 120

rivestimento esistente

in piastrelle da MANTENERE

rivestimento esistente

in intonaco da MANTENERE

CAROTAGGIO

∅ 150

porta da rimuovere

rimozione sanitario

270 da rilievo

RADIATORE ESISTENTE

DA MANTENERE

sostituzione

sanitario

sostituzione

lavabo

rimozione e
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attrezzature

per bagni HP
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(vedi piani rimoldi)
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CONTROPARETE IN MURATURA

SPESS. 17,5+1 cm PER

INSTALLAZIONE CASSETTA E

PASSAGGIO CONDOTTO Ø 150
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ø63

ø110

ø75

COLLEGARSI ALLA COLONNA

DI SCARICO ESISTENTE

ø75

VENTILAZIONE

SCARICO ø110

ø110

NB: RETE DI SCARICO

PENDENZA 2%

NB: RETE DI SCARICO

PENDENZA 2%

ø
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ø
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ø18

Tubazioni Pex Posate
Sottosoffitto al
Piano Seminterrato

Collegamento pex dal
collettore posato al
piano inferiore

Collegamento pex dalla
distribuzione agli
apparecchi  superiori

Ø80

Ø80
Ø80

Ø80Ø80

Ø80
Collettore 2 P. Terreno
Collettore sanitario posato
sottosoffitto Seminterrato:
- 8 partenze A.fredda
- 6 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Alimentazione
Dal Vespaio

Alimentazione
Dal Vespaio

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro

Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Ø80
Collegamento pex dal
collettore posato al
piano inferiore

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Collegamento pex dal
collettore posato al
piano inferiore

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro

Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.Tubi Aspirazione WC

Tutti in in Spiro

Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

Muretto
Cartongesso

 S1

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Tubazioni Inox
Posate Sottosoffitto

Tubo Pex

Tubo Pex

Tubo Pex

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua calda sanitaria Circolazione

Tubazione andata impianto riscaldamento
Tubazione ritorno impianto riscaldamento
Tubazione acqua giardino (alta pressione)
Tubazione di scarico acque Luride in PE e SILENT
Tubazione di scarico acque Chiare PE

Radiatori tipo Zhender UNO/DUO/PIASTRA
Valvola termostatica

Tubazione acqua calda sanitaria

LEGGENDA TUBAZIONI

Tubazione Aspirazione servizi in SPIRO

Allacciamento Pex acqua Calda
Allacciamento Pex acqua Fredda

Tubo Aria Fresca  - Spiro- Isolato
Tubo Aria Espulsione  - Spiro- Isolato
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