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Rack 42 HE Dimensioni: 800x2000x800mm (LxH x P )
Esecurazione da armadio con chiusura KESO 2000
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Pannello distribuzione FO ( Verso ATP 003 )
12 Connettori E-2000 APC 8° OS2 - 19" 1HE

Pannello distribuzione ( 24xRJ45/s ) - 19" 1HE
Pannello distribuzione ( 24xRJ45/s ) - 19" 1HE
Pannello distribuzione ( 24xRJ45/s ) - 19" 1HE
Pannello distribuzione ( 24xRJ45/s ) - 19" 1HE

Pannello distribuzione ( 24xRJ45/s ) - 19" 1HE

Switch 24 x 19" 1HE - Fornitura CSI
Switch 24 x 19" 1HE - Fornitura CSI
Switch 24 x 19" 1HE - Fornitura CSI

Switch 24 x 19" 1HE - Fornitura CSI

Pannelo Voice 19" 1HE (Verso ATP 003)

@) . NAPUBXTI3(L1)

Linea con IPL C 13A separato / dedicato

NAPU 3xT13 (L2)

NAPU 3xT13 (L2)

Linea con IPL C 13A separato / dedicato
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