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  01  FRONTE RACK PRINCIPALE CPV N° 006

Presa NAPU
3xT13

Presa NAPU
T23

Prese cablate nel pannello di distribuzione

Fibre attestate nel pannello FO

Prese cablate nel pannello Voice
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Alimentazioni 230V con linee separate
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Alimentazioni 230V con linee separate
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Canale grigliato del 400mm

Pannello FO
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BxHxP 800x2'000x1'000 mm
RACK 42HE
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Passacavi

FO esistente Fibra Cantonale?
FO esistente Fibra Swisscom?

Pannello FO FO esistente a Villa?
Passacavi FO
Pannello FO FO esistente a Dormitorio?

Pannello FO Monomodale - E2000/ 8° - OS1 FO esistente a Cabina AIL/IAC

Pannello FO Monomodale - E2000/ 8° - OS2

Passacavi

Mini rack (n° 003) 
Passacavi FO

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6
Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6
Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6
Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6

Pannello Voice Swisscom, 50 connettori

BABA esistente

Compensi Voice, 50 connettori verso Dormitorio

Verso Villa oppure verso Cantina e torchio?

Compensi Voice, 50 connettori verso Cabina AIL/IAC

Passacavi

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6

Passacavi

Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

Passacavi
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Passacavi

Switch fornito dal CSI 
Passacavi
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Nuove parti da aggiungere

Canale grigliato del 400mm

Distribution 1 (CSI)

ROUTER SWISSCOM
Passacavi

Passacavi

Switch fornito dal CSI

da definire in base all'ocupazione del rack esistente
Posizione di questo eventuale switch

Compensi Voice, 50 connettori verso C.telerisc.

Passacavi
Compensi Voice, 50 connettori verso ?

Verso Villa oppure verso Cantina e torchio?
Compensi Voice, 50 connettori verso ?
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Pannello FO FO esistente a E1333 Centr. Teleriscaldamento?

Apparecchio CSI

Apparecchio CSI

Switch CSI esistente 

Apparecchio CSI esistente 

Apparecchio CSI esistente 

Impianto esistente nella

parte posteriore del rack



Fibre attestate nel pannello FO

LEGENDA OCCUPAZIONE PANNELLI:

www.solca.ch
fax: +41 (0)91 640 64 01 ec @ solca.ch
tel.: +41 (0)91 640 64 00
Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso
Via Greina 3, CH-6901 Lugano
Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio
Elettroconsulenze Solcà sa

sa

ingegneri consulenti

LOCALE: 003
MINI RACK AULA INFORMATICA

600

600

RACK 12HE P=600mm

Alimentazione 230V

Pannello FO - E2000/ 8° - OS2
Passacavi FO

Passacavi
Switch fornito dal CSI Switch fornito dal CSI

Presa NAPU
3XT13 AP


