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30 PROGETTO DI MASSIMA/DEFINITIVO
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Dimensione:
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  01  FRONTE RACK PRINCIPALE SPAI N° 193

Presa NAPU
3xT13

Presa NAPU
T23

Prese cablate nel pannello di distribuzione

Fibre attestate nel pannello FO

Prese cablate nel pannello Voice
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    CPT CENTRO PROFESSIONALE TECNICO

6850 MENDRISIO

DETTAGLIO RACK

Repubblica e Cantone Ticino, Sezione della logistica, Bellinzona

10831
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Castelli F.
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FCA

Alimentazioni 230V con linee separate

Passacavi

Passacavi

Passacavi
Switch fornito dal CSI 

Switch fornito dal CSI 

Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

6 
x 

T1
3

Pannello FO - E2000/ 8° - OS2

Passacavi FO

Pannello FO - E2000/ 8° - OS2

Pannello FO - E2000/ 8° - OS2

Passacavi FO

Passacavi FO

Spazio per ev. telefonia

ogni presa ha un interruttore protettivo e
Alimentazioni 230V con linee separate

ogni presa ha un interruttore protettivo e

Prese NAPU
3XT13 AP

Passacavi

Passacavi

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6A

Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6A

Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6A

6 
x 

T1
3

Eventuale UPS

L3L2 L1 L2

L1
L2

6 
x 

T1
3

L2

RACK 193.A
RACK 42HE

RACK 193.B

6 
x 

T1
3

L3

Prese NAPU
3XT13 AP

58 prese

Distribution 1 (CSI)

Distribution 2 (CSI)

FW (CSI)

ROUTER SWISSCOM

Mini rack (n° 182) 

Mini rack (n° 270) 

Fibra Swisscom

Riserva
Riserva

FO esistente verso EX colonia

Passacavi

Passacavi

Passacavi

Passacavi FO
Pannello FO - E2000/ 8° - OS2

Passacavi

L1

Presa NAPU
T23 AP (per ev. UPS)

una linea dedicate una linea dedicate

BxHxP 800x2'000x1'000 mm
RACK 42HE

BxHxP 800x2'000x1'000 mm

Passacavi FO
Pannello FO - E2000/ 8° - OS2FO esistente verso Liceo

Pannello FO - E2000/ 8° - OS2
Passacavi FO

Mini rack (n° 165) 

Passacavi

Passacavi

Server 1 Server 2

Server 3
Eventuale

Passacavi
Pannello Voice, 50 connettori definire CSI quantità cablati

Compensi Voice, 50 connettori 
Passacavi

Canale grigliato
del 400mm



Fibre attestate nel pannello FO
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LOCALI: 182 / 270
MINI RACK AULE INFORMATICA

600

600

RACK 12HE P=600mm

Alimentazione 230V

Pannello FO - E2000/ 8° - OS2
Passacavi FO

Passacavi
Switch fornito dal CSI 

Presa NAPU
3XT13 AP

Switch fornito dal CSI
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Prese cablate nel pannello di distribuzione

Fibre attestate nel pannello FO

Prese cablate nel pannello Voice
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Pannello FO - E2000/ 8° - OS2
Passacavi FO

Passacavi
Switch fornito dal CSI 

Passacavi
Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

Alimentazioni 230V con linee separate
ogni presa ha un interruttore protettivo eL2L1

Prese NAPU
3XT13 AP

una linea dedicate

6 
x 

T1
3

L2

6 
x 

T1
3

L3

115 prese
+25 porte switch per aula info

Passacavi
Switch fornito dal CSI Switch fornito dal CSI

Passacavi
Switch fornito dal CSI Switch fornito dal CSI

Passacavi
Switch fornito dal CSI Switch fornito dal CSI

Passacavi
Switch fornito dal CSI Switch fornito dal CSI

Compensi Voice, 50 connettori verso Rack 193.A
Passacavi

RACK 165

RACK 42HE
BxHxP 800x2'000x800 mm


