
Prese cablate nel pannello di distribuzione

Fibre attestate nel pannello FO

Prese cablate nel pannello Voice

LEGENDA OCCUPAZIONE PANNELLI:

www.solca.ch
fax: +41 (0)91 640 64 01 ec @ solca.ch
tel.: +41 (0)91 640 64 00
Corso S. Gottardo 38, CH-6830 Chiasso
Via Greina 3, CH-6901 Lugano
Via Penate 16, CH-6850 Mendrisio
Elettroconsulenze Solcà sa

sa

ingegneri consulenti

Parti esistenti in grigio

Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

Switch fornito dal CSI

Pannello FO Esistente

Alimentazioni 230V con linee separate
ogni presa ha un interruttore protettivo e

Canale grigliato del 400mm
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Prese NAPU
3XT13 AP

Distribution 1 (CSI)

Distribution 2 (CSI)

Passacavi

Passacavi

Passacavi

Passacavi FO

Passacavi

L1

Presa NAPU
T23 AP (per ev. UPS)

 una linea dedicate

Passacavi
definire CSI quantità cablati

Pannello Voice, 50 connettori

Switch fornito dal CSI 
Passacavi

Switch fornito dal CSI 
Passacavi

Switch fornito dal CSI 
Passacavi

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6A

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6A

Passacavi
Pannello distr. 24 RJ45/s Cat.6A

Pannello FO Esistente
Pannello FO Esistente

Passacavi FO
Pannello FO - E2000/ 8° - OS2FO esistente verso SPAI

RACK 008 ESISTENTE

RACK 42HE
BxHxP 800x2'000x1'000 mm

65 prese

DA MANTENERE


